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Radon 2013 - Skoler og barnehager   

Agenda for dagen : 

 

• Om Stange kommune 

• Omfang av målinger  

• Organisering  

• Gjennomføring 

• Mulige tiltak  

• Resultat 

• Informasjon 

• Spørsmål / 

Kommentarer? 

 

 

 

 

 



Stange kommune :    

• 19600 innbyggere 

• 725 km2  

• Ca 100.000 m2 kommunale eiendommer 

• Drift og forvaltning av 530 kommunale utleieboliger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Radon 2013 - Skoler og barnehager- omfang:

  • 9 barnehager 

• 9 barneskoler 

• Åkershagen opplæring og aktivitetssenter 

• 3 ungdomsskoler 

• 530 leiligheter / boliger (Stange kommunale boligforetak) 

 

 

 

 

 



Radon 2013 - Skoler og barnehager- organisering: 

 

• Eiendomsavdelingen er ansvarlig for organisering av målinger i 

skoler og barnehager med tilhørende tiltak ved verdier over 

tiltaksgrensen.  

• Frisk HMS- bistår med informasjon og kvalitetssikring av 

prosessen i alle ledd ved skoler og barnehager.  

• Radonlabb- sporfilmmålinger – korttidsmålinger - måleresultat  

• Kurs for alle vaktmestere om radon og målemetoder ble 

gjennomført  

• Vaktmestere administrerer bokser og målinger iht plan og 

tegninger 

 

 

 



Radon 2013 - Skoler og barnehager- Gjennomføring: 

 

• Stålevernets retningslinjer ligger til grunn  for 

måleperiode, utvalg av rom og plassering av bokser. 

• Definere hvilke rom som skal måles (ca 500 sporfilmer) 

• Trinn 1 måling, langtidsmåling 2 mnd i perioden okt-april 

m/sporfilm 

• Foreløpig rapport etter måleresultat trinn 1 

• Trinn 2 målinger ved grenseverdi over 100 Bq/m3. 

Gjennomføres tre døgns måling med elektronisk måler-

logging. 

• Rapport med måleresultat trinn 2 

• Ved verdier over 100Bq/m3 etter korttidsmåling, 

iverksettes tiltak.  

• Sluttmåling etter tiltak med sluttrapport 

 

 

 

 



Radon 2013 - Skoler og barnehager- Gjennomføring:.

  
Eksempel på tiltak ved verdier over tiltaksgrensen: 

 

• Kjøre ventilasjon over lengre tid pr døgn 

• Tette rør gjennomføringer / sjakter til grunn 

• Bruk av radonvifter  

• Radonsperre – Tek 10 

 

 

 



Radon 2013 - Skoler og barnehager-Resultat: 

Navneberget barnehage: 

  

Resultat sporfilm 2 mnd. 

 Målinger i 13 rom. Alle rom ligger over grenseverdi. 

Høyeste estimerte årsmiddelverdi er for rom nr 112:  

 1454 Bq/ m3.  

 

Resultat ved korttidsmåling over 3 døgn,  

 På dagtid med drift av ventilasjonsanlegg ca 54 Bq/m3  

 

 

 

 

 

 

 



Radon 2013 - Skoler og barnehager-Informasjon 

• Informasjonsmøte med rektorer og barnehage før 

iverksettelse av målinger trinn 1 målinger:  

• Om radon, helsefare og prosessen 

 

• Informasjonsmøte med rektorer, barnehager, 

vaktmestere og  verneombud om foreløpig resultat trinn 

1 og orientering om trinn 2 målinger og om eventuelle 

tiltak  

 

• Informasjon ut til alle foreldre om prosessen  

 

• Informasjon til media om resultater, metode og 

prosessen 

 



Radon 2013 - Skoler og barnehager-spørsmål ? 

 

Spørsmål / kommentarer ? 

 

Takk for oppmerksomheten  
 

 


